
Tor

SERBATOIO

Vecchio - fuori esercizio

SERBATOIO VERSCIO

379.0 m s.l.m.

300 m3 utenza

200 m3 incendio

500 m3 TOTALE

CA 14

420 m s.l.m.

SORGENTE  Riei inferiore

non captata

CR 2 Camera di ripartizione

S.Anna-Tegna-Verscio

520 m s.l.m.

SERBATOIO BARTEGNA

(Verscio)

20 m3 TOTALE

SO Selvapiana alta

445 m s.l.m.
CA 13

475 m s.l.m.

Camera CA 15 e serbatoio

 395 m s.l.m.

SO Riei

420 m s.l.m.
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Demolizione camera
di ripartizione CR2

Tegna - Verscio

Risanamento serbatoio Bartegna
mediante inserimento a lato del

manufatto esistente di una camera
prefabbricata in PE o PP del volume

utile di 2 m3

Dalla camera

CA10

Inserimento di una nuova condotta in PE

tubazione esistente (DN80)

(risanamento mediante tecnica Slip-Lining)

R

S

Oratorio S.Anna

Tubazione esistenteda mettere fuoriservizio

Demolizione
camera CA13

Demolizione
camera CA14
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